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Аннотация. Проведен анализ накопленного опыта Нововоронежской АЭС по применению 

гамма-визора «ДЕЛЬТА-1Т» при проведении процедур радиационного контроля, а также учета 

и контроля РВ и РАО. Показана несомненная практическая значимость указанных техниче-

ских средств и соответствие их применения базовому принципу ALARA обеспечения радиаци-

онной безопасности.

Опыт прикладного применения гамма-визора «Дельта-1Т» при 
эксплуатации Нововоронежской АЭС
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Abstract. The Novovoronezh NPP has analyzed its accumulated experience in using the 

DELTA-1T gamma-vision device for radiation monitoring procedures, as well as for accounting 

and monitoring of radioactive substances and waste. The paper demonstrates the undeniable 

practical significance of these technical devices and their compliance with the ALARA principle 

of ensuring radiation safety.

Keywords: gamma-vision device, radiation monitoring, accounting and monitoring, inventory, 

measurements.

Ключевые слова: гамма-визор, радиационный контроль, учет и контроль, 

инвентаризация, измерения.

В.П.Поваров (д.т.н., зам. ген. директора, директор филиала), В.Н.Карасев (зам. нач. цеха 

по обращению с РАО), В.С.Росновский (оператор реакторного отделения), П.А.Меньших 

(зам. нач. отд. РБ), С.В.Росновский (зам. гл. инж. по радиационной защите) 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС», г. Нововоронеж

Контакты: rosnovskyviktor@yandex.ru


